STAROSTWS POWIATOWE
/\ 23100 Tarsd~., ub, Macuiowicza 38
BN tel. cenis, G14 53 16 300

“_AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA
\.\ARCHiTEKT DOROTA KRIYZIANOWSKA

\\33100 TARNOW TEL/FAX /014/ 626 8090
' \ UL TUCHOWSKA 25 A TEL. KOM. 604 257 169

PROJEKT
BRANZA SANITARNA
OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
OBIEKT: BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ W ZABNIE
TEMAT: ROZBUDOWA , PRZEBUDOWA | REMONT

BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W ZABNIE.
INSTALACJA WOD-KAN, C.O. | WENTYLACJI
MECHANICINEJ

PRZEBUDOWA PRZYLACZY WOD-KAN-GAZ

LOKALIZACJA: ZABNO, DZ. NR 1731

INWESTOR: GMINA ZABNO
33-240 ZABNO, UL JAGIELLY 1

Branza Projektowat Podpis Sprawdzit Podpis
projektanta ) sprawdzajgcego |
mgr in. Janina Kozicka magr inz. Barbara Owezyhiska
Instalacje Nr uprawnief: kP et bl Uprawnier:
sanitarne P.G.VI f1/7342/321/93 A-NB-7342/97/91, 93/91
N/z -UAN-6346/38/87 PG.VII/1/7342/151/93

DATA WYKONANIA: PAZDZIERNIK 2008r.
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BRANZA SANITARNA

mgr inz, JANINA KOZICKA
ups. do projeit., kierowania i nadzoru
instal. | sieci wod.-kan., gaz. i c.o.
Nroupr. N/z UAN-8346/38/87 T,
PG. VII7342/115/93 b S
) PG. VII/I7342/321/93 T
Tarnéw, ul. PCK 26/47, tel. 26-42-15

<
PROJEKTOWAL :

WPIS NA LISTE MOIIB nr: MAP /IS /3699 /01

SPRAWDZIL :

WPIS NA LISTE MOIIB nr: MAP /IS /3768 /01

Tarnow , pazdziernik 2008 r
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STAROST WN %’”if TWIATOWE

23100 Tar

nruiowicsa 38

tel. centr. i;,m £4 16 300

Zawarto$¢ opracowania

Uprawnienia projektanta i przynalezno$¢ do MOIIB
Uprawnienia sprawdzajacego i przynalezno$¢ do MOIIB

O$wiadczenie o  sporzadzeniu  projektu  budowlanego
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;

2

Projekt Bud.Wyk. - Szkota Podstawowa w Zabnie
- Wewnetrzne instalacje wod —kan — c.0. — wentyl. mech. indywidualnej -
- Przebudowa przytaczy wod —kan - gaz

zgodnie

~133%-
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MALOPOLSKA WOIEWODZTINO
OKREGOWA —Tp
7 B A

INZYNIEROW e
BUDOWNICTWA h =l
20 grudzien 2007

Krakow, ..coveeeeeeiieeeeeien,

Zaswiadczenie

Janina Kozicka

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa

MAP/1S/3699/01

O NUMETZE EWIAENCYJNYITI Loitiiiiiiiiiiit e et etete e eeeeeeeseneeeeaneae e enenas

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywiinej.
1 styczen 2008 r.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia .......coeeeriiieiiiiieeennnn,

31 grudzien 2008 r. PRZEWODNICZACY RADY
MWOLSMEJ OKREGOWE. IZBY
< Ymer?ﬁ‘w BUDGWNICTWA

do dnia .o Krakowie {
JA,\AA.."T 1 {JLAW/\.A} M,/O\J\/

WALOPOLBYA OXREGOWAIBA b ind. Zygmuund Rawicki
INZYNIEHOW 3HDQWHL3TWA (pieczed i podpis przewodniczacega OlIB)

W KRAKOWIE

480 )7

Za zgodno$¢ z oryginalem

...............

pEpiib org.pl

e-mail: ma

S0 60. 630 90 81, fax +48 (12) 632 35 59 www. map.piib.org.pl.
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URZAD WOITWONZRL ‘ -
w TeprMmOey B
Wypri ¥ vy pee, ZNERD
- Urbas:ieivki, Arcaite ary
i Nadzoru Bucowlarego
33-100 Tarndéw, ul. ﬁniemskiego 24 4

5 T AWOT O
PRZYGOTOWANIA ZAWOROWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictuile

W/ amUAN=G346/ 38/67 Tarndw 1967-04-15

b
pkt.4 lit.a~b rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Tereviowe] i Ochrony
Srodewiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz ,U.Nr 8,poz.46 /

Na podstawie § 2 ust.1 pki.1 , § & ust.2, & 7 1 § 13 ust.1

st wierdza sie , ze

Obywatelka Janina K o z 1 ¢c k a
) qa&lwter inZzynier urzadzefl sanitarnych
' urcdzona dnia 23 lipca 19 y81r. w Tarnowie

posiada przygotowanie zawodowe upowainiajgce do wykonywania
samcdzielne] funkcji

w specjalnoéed. inat 1 icyjno - indynieryine]
w zalresie sieci i instalaeji sanitarnych .

buyuattlhd Janina KOZICKA jest wpowa zniona do:

w

»

- sporzgdzania projektéw :
ninych

Fw
(e

a/ sieci wodociggowych , hkanalimacyjnych 1 cie
uzbryjenia terenu ,

b/ instalacjl sanitarnyeh ,

- w budownictwie osbéb fizycznych do
a/ kiervowania,nadzorowania i kontrolewania budowy , kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
budowlanyeh oraz ccepiania 1 badania stanu techniczneyo
sieci wodociggowych , kKanalimacyjnych 1 cieplnych ,

b/ kierowania i kontrolowania budowy , a takie ﬂ&ﬂm&mewaﬁia )
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych

@1&mmmtéw iﬂstal%“Jl ovay cceniania i hadania stanu

e
Le

chnicznego w zakresie instalacjii sanitavaych .

ctrzymuje o D KTO /WYDZIALU

T w.Z,

Kozicku |
30 Tarndw ul, Waryfskiego 9/23  inf.areh erz Prichata
Z-ca Dyrey ora \Nyczmlu

LC .~

Za zamiawéé z oryginalem
dn. . X A Jypodpw‘¢4<ji’/éa

wsea  PAIILIND Luseennes

- 435“/



Urzyd WojewOdzki
w Tarnowie

IO A PSR- ¥ AT PP

 _DECYZJA O STWIERDZENIU
PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pclnlcnhi snmndzlelaych funke)d techalcznyeh w budanwnicinle

2 ust.l pkted - = = = 4
P T B3 ust 4 pkl e B

Nu podstawle § o cev s e

rozporzqdzeniu Minlstr
© lutego 1975 1w sprinvle swmodzielnych funkcji technleznych w budownlctwle (Dz. u.

Nr 8, por. 46 z pofn. zm.) stvlerdza slg, 2e: |
' ‘ Janina KOZICKA B -
Pan(l) ... o O OSSO AV O PSRN PIOS peresranereens s errenessasnennennas .
laveblo
magister inZyhT8y brzadzeﬁ sanitarnych
------- n-;n,uu-uunn.--nu.,u-o.--w.-n.-..........-......-u......-.....-u.-u.-naunnvHu--'--"-"“""”""“"""'
N wige - ey
23 lipca "™ mrietsgTetey Tarnowie
prodzony(a) didu aeenieen |1 foW o reerenrseesesssssstensep s ass SRR R SRS e RS

puslada prazygotowanle zawodowe upowainiajgee do wykanywaniu samodzielne]

4roeppeeuse0staoeaetastsot0siasa cetisun gatsassacupesnsaaran sy gregotppnauce seanavsvnasests posasetasogsoeca

----- g0

funkeji ... peerrenens
Jrolof feal i

wospecjalnudel .. 2N8121ACYIN0. 2 ANAYNIETVINEd s R

ks o g e Ir\nnunn bubrsliny?

SIECI Sanltarnyc . .
................................................................................. JeereteepnensossnranterirTeaanisenceninatotiiatiase
|\{nl\ll/)ql 139 Bies)

w zakresie
z ograniczeniem do sieci gazowych .-

)
= e
dn. s ij&) podpis . !‘«;K,/gx

19 93 1.

q ()mpnd.er Terenowe] § Ochrony $rodowlska z dnfa 20

—136-
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MALOPOLSKA R
OKREGOWA
| 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

e-mail: map@pi?b.org.pi

Krakow, ....ocoocovvvieiiirinian. = |
g
2 |
Zaswiadczenie g
Barbara Owczynska -
PAN/PANI ..ottt e 2
ul. Piastowska 4/8 - % ,
miejsce zamieszKania.......c.cccocveerivinciienns s § j
33-100 Tarnow i
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- § !
8
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa e
MAP/1S/3768/01 §
O NUMETZE EWIENCYJNYIMI L.uiiiiriiiiiieiiiiieiinirrei e esiarseenreeaeeeeesanireeas 21
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. 2:

1 styczen 2008 r.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ..........
31 grudzien 2008 r. :L%égzvs%%%% 85 RADY
. ¢ WEJ |
do dNid oo . IN2YNIEROW BUDOW, acrwfay
. - w Krakowie
- A

dr inz. Zygmunt Rawichi

RMH}PQLSM ﬂ“ﬂfgﬂwﬂ 1784 (pieczeé i podpis przewodniczacego OlB)
INIYHIERDW BUBDWNICTHA
W KRAKDOWIE

30-054 Krakow, ul. Czarnowiejska 80,

TRy

Za 7godno¢ z oryginalem
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_ Obywatel(ka)

URZAD WOJEWODZEI .

-DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

]

[

M3
<

Na 56&5tawie § - - ) ; - i § 13 ust. 1 pkt. . - lit.

rozporzqdzema Mlmstra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowxska z dmia 20 lutego 1975 r.

: .A._.:'- Tice

‘w sprawie samodzze]nych funkc;u technicznych w budownictwie (Dz U. Nr 8, poz. 46) st'merdza sie, ze:

. P - -
- o 2 e g e owe - -
ala pLoara LW Cc oz oy w5 A

{mie 1 nazwisko)

P moLister Intyuicr .'.I“.:"\lit:’.".:.,\. syoronisia
(tytut naukowy — zawodowy) T
22 seliduiorniiia s et
urodzony(a) dnia 19.2% - w araoaie

posmda przygotowame zawodowe upowazniajace do wykonywama samodzielne]j funkcp -

(rodzaj funkcil)

instulacyino - m,,.-" loprwing

\

w specjalnosci : :

: . . (rodzaj specjainoséci techniczno-budowlane])
N \ .

: sieci sanitarnych
\ . 3 - . .
- w " zakresie -
z wyigeczoniem sicci gauowych .

(specjalizacja zawodowa)

Za zgsdno 1 01yg ma’%ega _.

dn. .. X oo Awoky podpis ¢ %«}l

S Carudu 25 ‘nsizin Gt
WIEB - - o 19 x
w TARNO , dnia 19—
(pieaeé)
N
'-Nl‘ ) "‘X ':.L—'_[’_,“Z‘.a/ ://a & . .
- - - ‘ . ) ‘ . ., ) . " - - A N
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31 y L
TarnGw, dnia ma.Jja 19 93 .

Urzad Wojewodzki
w_Tarnowie

Ny PG.VII)I)7342)151)93

'DECYZJA. O STWIERDZENIU
PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pcinienia samodziclnych funkefl technicnych w budovnictwie

2 ust.1 pkt.1,§ 5 ust.1,8% 7 | L a-b
8§13 ust. 1 pkt. 118

Na podstawie §

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 .
lutego 1975 r. w sprawie sumodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.

Nr 8, poz. 46z péZn. zm.) stwierdza sie, ze:

Barbara Owczynska

-Pun(l)
: n (i | paxwilo)
magister inzynier inzynieriil Srodowiska
' 1l Aswhk zaw Oadaray )
22 vaZzdziernika 1 ©  Tarnowie
urodzony(a) dnia”. 19 ‘ .

ptmad:x przvootowam,c zawodowe upowazniajice do wykonywania samodzielnej
proaez{tanta oraz kler‘owm ka budowy i robdt

' funkc;x‘ -
ins Lalacygné"’di" lnE.mleraneg

w specjalnosci

w 2akresie sisci "TOYRILET AR JT‘ SENTYarnych o
E t\fm'bli/xp ranadon 3 . . .

z ograniczeniew do sieci 1 instalacji gazowych .

_....._.-.-_....z_._...-..._._._...__-—--—"'———""-

............
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Barhara Owc zyidska

Pan(i) ... .. Jest upowazniony(a) do:

) {lmig | narabbu)

1) sporzadzania projektdw sieci i instalacji gazowych ,

2) kisrowania , nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i xontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdw sieci i instalacji oraz oceniania i badania ,
stanu technicznego w zakresie sieci i instalacji gazowych .

a)a.- | TR

AX, — T /’

m.p.

- ‘ (podpis | piccrge)

- Za 1godnos oryginalem
dn. .4 A0By, podpis ’K’«/Q* s

----------
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DECYZJA 0 STWIERDZENIU PR Z’ZGO’IOWANIA ZAWODOWF‘GO
“do. pe}mema samodmelnych fonkcn techmcmych w budowmctme
o ' o2 ust. 1 pra -1, § S ust.t ,;’,T : SRR i R
vNa.podst’awie@j* e 1§l3ustlpkt ht

rozporzqdzema. MJ.mstra GOSPOdaIkl Terenowe; i Ochronv Srodovnska z dnia 20'. 1ute<ro 1973 L.

. -l
- '.)-... Zh.

w spramesamodmelnvah fu.nkcn tech.mcznych W budmvmc*wxc (Dz U Nr 8, poz. 46) stmerdza sie, Ze:

ot & )..“ o .‘Ear’:,.a G vz ¥ fera . 0 TTomrs
byWate ay . = ' : ‘ R
’ . o SR . _ . (tmie i pazwiska) = | T : o 4
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— —‘- L
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22 paidziernika 58 Farngris
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posxada przy otowanie zawodowe upowamna]ace do wyk onywama samodzxelne] funkcji -
- , © o urgieitiants oraz i.i::ro‘ﬁnii'::: budowy i rciéi
(rodza} {unkcji)
° ' ‘ : ‘fnstelzcyino - inzynieryine
w specjalnosci
S (rodzaj specjaincéci technicmo-budowlane}) )
8 iaustzlacii sanidEroych ‘ -_
w zakresie
z wyimczenilem instzlzcii gaozowych . -
(specjalizacia zawodowa) . -
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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany , jako projektant , w rozumieniu art. 20 i 21 ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r Prawo Budowlane /Dz.U. z 2006 r, Nr 156, poz. 1118,z péz. zm /,
odpowiedzialny za projekt :

OBIEKT : - SZKOLA PODSTAWOWA W ZABNIE ul. Jagielly -

TEMAT: PB-WYK. - Instalacje : wod - kan — c.o. — wentyl. mech.
-  Przebudowa przylaczy wod —kan — gaz

INWESTOR : Urzad Gminy Zabno
33-240 Zabno , ulJagielly 1

oéwiadczam zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane , ze w/w projekt zostat
wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz, JANINA KOZICKA
upr. do projekt., kierowania | nadzory
instal. | sieci wod.-kan., gaz. i ¢,0
Nrupr. N/z UAN-8346/38/87 , - )
PC. VIINT342/115/93 |~ AN
L PG.VIIT342/321193
Tarndw, ul. PCK 26/47, tel, 26-42.15

PROJEKTOWAL.

WPIS NA LISTE MOIIB nr: MAP /1S /3699 /01

SPRAWDZIL. :

WPIS NA LISTE MOIIB nr: MAP /1S /3768 /01

Tarnéw , pazdziernik 2008 r
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CTAROSTWO POWIATOWE
39100 Taredo, ul Narutowicza 38
el centr. 014 63 16 300

INSTALACJE : WOD - KAN - C.O.-
-  WENTYLACJA MECHANICZNA INDYWIDUALNA

=142~



ETAROSTWO POWIATOWE
28100 Tuendw, ul Naruiowicza 38
tel, centr, 014 63 16 300

L OPIS TECHNICZNY

1.0  Podstawa opracowania

2.0 Temat i zakres opracowania

3.0 Dane ogdlne

40  Opis instalacji wod —kan — c.0. — wentylacji mech. indywidualnej

4.1  Instalacja wody zimnej

42  Instalacja wody cieplej

43  Instalacja kanalizacji sanitarnej

4.4  Instalacja c.0.z kotlownig

45 Instalacja wentylacji mechanicznej indywidualne;

50 Montaz weztow sanitarnych dla osob niepetnosprawnych

5.1 Miska ustgpowa

52 Umywalka

53 Uwagi ogolne

6.0  Wytyczne realizacji

7.0 Uwaga dotyczace uzytkowania instalacji cieplej wody oraz wentylacji
mechanicznej

IL RYSUNKI :

1. Instalacje wod-kan - rzut piwnic skala 1 : 100

2. Instalacje wod-kan - rzut parteru skala 1 : 100

3. Instalacje wod-kan - rzut pigtral skala 1 : 100

4. Instalacje wod-kan - rzut pigtra 11 skala 1 : 100

5. Rozwinigcie kanal. Sanitarnej skala 1 : 100

6. Instalacja c.0. - rzut piwnic skala 1 : 100

7. Instalacja c.o. i wentyl. mech. - rzut parteru skala 1 : 100

8. Instalacja c.o. i wentyl. mech. - rzut pigtra I skala 1 : 100

9. Tnstalacja c.o. i wentyl. mech. - rzut pietra II skala 1 : 100

10. Rozwiniecie instalacji c.0. —czes¢ 1 skala ---------

11. Rozwiniecie instalacji c.0. —czgs¢ 2 skala ---------

— 13-



FTAROETWO ﬂf?‘gmﬁyﬁﬁf?@
DRI Fara
1el. cents, ma,% 63 3@* &%}{}

I OPIS TECHNICZNY

1.0 Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- podkiady architektoniczne

- uzgodnienia z Inwestorem

- obowigzujace normy i przepisy

2.0 Temat i zakres opracowania
Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy :
- Instalacje wod — kan — c.0. — wentylacji mechanicznej indywidualnej
dla - Szkoly Podstawowej w Zabnie - .
Zakresem opracowania jest rozbudowa i przebudowa segmentéw wchodzacych
w sklad Szkoly Podstawowej poza sala gimnastyczna i pomieszczeniami kuchni .

3.0 Dane ogoélne
Rozbudowywany i przebudowywany istniejacy budynek Szkoly Podstawowej
zlokalizowany jest na dzialce nr 1731 w Zabnie , ul.Jagielly . Stanowi obiekt jedno,
dwu i trzykondygnacyjny , czeéciowo  podpiwniczony , kilkusegmentowy
Wyodrebniona, cze¢s¢ zajmuje Gimnazjum z salg gimnastyczng .
Budynek wyposazony jest w n/w instalacje sanitarne :
- woda zimna /z miejskiej sieci wodociagowej /
- ciepta woda / pojemnosciowe elektryczne podgrzewacze /
- kanalizacja sanitarna / wiaczona do miejskiej sieci sanitarnej/
- centralne ogrzewanie / wbudowana kotlownia gazowa w ktorej zlokalizowane sa
kotly pracujace w oddzielnych obiegach dla szkoly i gimnazjum /
- instalacja gazowa/ miejska sie¢ gazowa/
Zabezpieczenie p.poz . stanowia zewnetrzne hydranty p.poz. dn80.
Rozbudowa szkoly polega na dobudowie czesci trzykondygnacyjnej z szatniami
na parterze 1 salami lekcyjnymi na pigtrach . Przebudowywane sa istniejace wezly
sanitarne i kilka sal lekcyjnych. . Dobudowywana czgs$¢ nie jest niepodpiwniczona .
Istnigjace instalacje wod — kan - c.0. beda wymienione , bez zmian pozostajq
instalacje wod — kan — c.o. dla sali gimnastycznej a wymiana instalacji dla kuchni
wchodzi w zakres oddzielnego opracowania .

Hos¢ projektowanych przyboréw sanitarnych  / wymienianych
i nowoprojektowanych /
- umywalka - szt 32
/ w tym 1 szt dla niepetnosprawnych /
- miska ustepowa z dolnoplukiem - szt 14
/ w tym 1 szt dla niepetnosprawnych /
- pisuar - szt 6
- zlew z zaworem czerpalnym ze zlaczka - szt.3
- zlewozmywak - szt 3
- wpusty $ciekowe - szt 7

Dla zabezpieczenia p.poz przewidziano wewnetrzne hydranty 25 - szt. 8.
4.0..0pis instalacji wod — kan — c.0. — wentyl. mechanicznej
4.1 Instalacja wody zimnej

Instalacje zaprojektowano z rur z tworzywa np. PP typ3 fusiotherm PN10

prowadzonych w bruzdach $ciennych i natynkowo. Armature¢ odcinajaca stanowi¢ beda
zawory kulowe .
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4.2 Instalacja wody cieplej

Ciepla woda przygotowywana bedzie w elektrycznych —pojemnosciowych
podgrzewaczach /501, 10, i 51/.
Instalacie wody cieplej zaprojektowano z rur z tworzywa np. PP typ3 fusiotherm PN20
prowadzonych w bruzdach S$ciennych i natynkowo. Armature odcinajaca stanowic beda
zawory kulowe . STAROSTWO POWIATOWE

Podgrzewacze nastawi¢ na temp. 35°C. 23-100 Tarnéw, ul. Narutowicza 38

tel. centx, 014 63 16 300

4.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur PVC kanalizacyjnych @ 75
?110 1 @160. Poziomy nalezy wykona¢ z rur szeregu SDR34 a piony SDR 41 .
Piony zakonczy¢ nad dachem rurami wywiewnymi .

Projektowane przybory w pom.1.20 , 1.22 i 1.23 podiaczy¢ do istn. pionu
kanalizacyjnego .

4.4 Instalacja c.o. z kotlownig
4.4.1 Zapotrzebowanie na moc cieplng

Zapotrzebowanie na moc cieplna na pokrycie strat przez przenikanie przez
przegrody budowlane i dla wentylacji grawitacyjnej obliczono przy uzyciu programu
komputerowego Audytor OZC / Piotr Wereszczynski/ wersja 3.0 .
Obliczenia powyzsze wykonano w oparciu o n /w normy :

- PN-82/B-02402, PN-82/B-02403, PN-94/B-03406, PN-91/B-02020 .

Zestawienie przegréd :

- Sclana zewnetrzna k = 0.286 W/m*K
- §ciana wewnetrzna 10 cm k = 2374 Wim*K
- $ciana wewngetrzna 29 cm k = 1.571 Wm’K
- §ciana wewnetrzna 40 cm k = 1.283 Wm’K
- §ciana wewnetrzna 40+29 k = 0392 Wm*K
- podioga na gruncie I strefa k = 0.298 W/m*K
- podioga na gruncie II strefa k = 0.267 W/m* K
- strop nad parterem i pigtrem I k = 0.611 Wm*K
- strop nad pietrem 1I k = 0.207 Wm*K
- okno zewnetrzne k = 1.6 Wm*K
- drzwi zewnetrzne k = 2.600 Wm*K
Obliczeniowa moc cieplna Qo= 195590 W
H pompy = 4.5 mH20

Zaprojektowana instalacja c.o. zastapi istniejaca pracujaca  obecnie

w ukladzie otwartym . Zasilana bedzie z istniejacego kotta gazowego , pracowaé
bedzie w ukladzie pompowym , zamknigtym , na parametrach 80/60 °c .

Instalacje zaprojektowano z rur miedzianych —prowadzonych nad posadzka
oraz czeéciowo w posadzce . Przewody c.0. zaizolowa¢ 19 mm izolacjanp. z pianki
poliuretanowej

Na elementy grzejne dobrano grzejniki stalowe plytowe , z podiaczeniem
z boku np. PURMO , z zaworami termostatycznymi np. RTD-N-P firmy Danfoss.
Wstepna nastawa zaworéw podana na rozwinigciu instalacjii ¢.o0.

Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki na zakonczeniach
pionéw Dla hydraulicznego zrownowazenia instalacji przewidziano montaz ZAWOTOW
Stromax-GM .

- Po zakofczeniu montazu tur c.o. , przed podlaczeniem grzejnikéw  nalezy
wykona¢ probe szczelnosci wg wytycznych producenta rur oraz obowiazujacych norm .
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4.4.2 Kotlownia / zmiany w istniejacej kotlowni / tel. centr, 614 63 16 300

- kociol gazowy istniejacy
- IMP WAGNER /1998r/
- max trwala moc 340 kW , max temp. 95° C, max. cién. 0.3 MPa,
poj. wodna 980 dm’
Obecnie kociol pracuje w ukladzie otwartym / naczynie zlokalizowane na
dachu nalezy zdemontowac /.
Docelowo kociot bedzie pracowat w ukladzie zamknigtym i zasilal n/w obiegi :

instalacja c.o. sali gimnastycznej - istniejaca bez zmian

instalacja  c.o. kuchni /  zakres  opracowania —PRZEBUDOWA I
ROZBUDOWA KUCHNI W SZKOLE PODSTAWOWE] W ZABNIE -/
podiaczenie centrali wentylacyjnej dla kuchni/ zakres opracowania j.w. /
instalacja c.o. szkoly / zakres niniejszego opracowania /

Uwaga : istniejacy kociol po zabezpieczeniu do pracy w ukladzie zamknigtym
nalezy zglosi¢ w Urzedzie Dozoru Technicznego .

- proj. naczynia wzbiorcze / PN-91/-02414/

- zabezpieczajace zasﬂane instalacje

Vu = L I*V*pl*Av / dm’ /

V instalacji = 4. O m’

p1 = 1000 kg/ m’

Av =0.0224 dm3/kg z tabelki

Vu= 98.56 dm’

poj. catkowita naczynia

Ve=Vu * / pmax+0 1/ :/ Pmax~ p/ / dm /

Ve= 98.56%/03+0.1/:/03-0.09/=187.73/ dm’ /
wewn. $r. rury wzbiorczej

d=07, Vu=70 mm
dobrano naczynie wzbiorcze firmy Reflex , wielko§¢ N250 , podiaczenie wody 17 .

- zabezpieczajqce kociol / max ci$nienie robocze = 0.3 MPa /
poj. uzytkowa naczynia

Vu = 1. 1*V*p1*/}w / dm’ /

Vkotla = 0.98 m

p1 =1000 kg/ m’

Av =0.0224 dm’/kg z tabelki

Vu= 24.15 dm’

poj. catkowita naczynia

Ve=Vu * /pmax+01/ ! Prwax-p/ / dm’ /
Ve= 34.50/ dm’ /

wewn. §r. rury wzbiorczej

d=107, Vu =344 mm
dobrano naczynie wzbiorcze firmy Reflex , wielkos¢ NG35 , podiaczenie wody % ”

- proj. zawér bezpieczenstwa - ci$nienie poczatku otwarcia musi by¢ mniejsze

od 0.3 MPa

-wg zalecenia producenta kotta - pelnoskokowy sprezynowy zawor Nr katalogowy 775
lub 781 produkcji Slaskich Zaktadow Armatury Przemystowej .
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- proj. zawér tréjdrogowy / dla instalacji c.o. szkoty/
typ DRG.MLA dn65 ze sterownikiem , firmy Honeywell .

- proj. pompa ukladu c.0./dla instalacji c.o. szkoly /
pompa UPE 40-120 , firma GRUNDFOS

- Wykonanie ukladéw technologicznych

Przewody technologiczne kotlowni zaprojektowano z rur stalowych bez szwu
wg PN 74219-01 , $érednich , faczonych przez spawanie Nalezy je prowadzi¢ w sposob
umozliwiajacy dostep do urzadzen oraz zachowujac bezpieczne przejscia,
Rure wyrzutowa z zaworu bezpieczenstwa sprowadzi¢ nad zlew lub wpust $ciekowy.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikow prob szczelnosci rurociagi
zaizolowaé termicznie otuling z pianki o grubosci 19 mm .
Manometry zabudowaé zgodnie z PN-83/M-42308 a termometry zgodnie z PN-6/2215-3.
Montaz aparatury kontrolno — pomiarowej i regulacyjnej nalezy przeprowadzi¢ po
zainstalowaniu urzadzen , po przeplukaniu kotla i wstepnej probie wodnej instalacji .

W najwyzszych punktach ukladow nalezy zamontowaé zawory odpowietrzajace
z zaworami stopowymi .
- Badania i proby szczelnoS$ci

Po zakonczonych robotach montazowych instalacje nalezy dwukrotnie przeptuka¢
a nastepnie wykonaé proby szczelnosci , przy temperaturze powietrza zewngtrznego
nie nizszej niz 0° C . Przed rozpoczeciem prob instalaci¢ napelni¢c woda na 24 h
i dokfadnie odpowietrzy¢ . Badania szczelno$ci przeprowadzi¢é w dwoch probach na
cisnienie 0.6 Mpa /bez naczynia wzbiorczego/ wg PN-64/B — 10400 .
Pierwsza probe wykonaé na zimno a druga na gorgco po uprzednim przeptukaniu
instalacji goraca woda .
- Wytyczne dla automatyki

Dobra¢ automatyke uwzgledniajacy :

e temperature pogodowa - na potrzeby instalacji c.o.
e czas pracy szkoly oraz oslabienie w nocy .

4.5 Instalacja wentylacji mechanicznej indywidualnej

W  wiekszosci projektowane pomieszczenmia maja zapewniong  wentylacjg
grawitacyjna - nawiew bezposrednio przez drzwi zewn, okna lub posrednio
z korytarza a wywiew przez kanaly wentylacyjne .

* Pomieszczenia : 1.10, 1.11, 1.12 1.22, 1.23, 2.8, 2.9, 2.10, 3.8, 3.9, 3.10
posiadaja wentylacje wywiewna mechaniczng o dzialaniu  automatycznym
W kanatach wywiewnych zainstalowane sa wentylatory wyciagowe np. EBB-175
uruchamiane czujnikami zanieczyszczenia powietrza np. SQA i recznie .Nie stosowal
zaluzji zamykajacych .

Nawiew przez okno lub z sasiednich pomieszczef .

* szatnie 1.15 i 1.16 posiadaja wentylacje mechaniczng realizowang przez
wentylatory dachowe np.Dal60 firmy UNIWERSAL , z regulatorami predkosci |,
uruchamiane recznie oraz kanalowe wentylatory np. EBB-250 uruchamiane czujnikami
zanieczyszczenia powietrza np. SQA i recznie Nie stosowa¢ zaluzji zamykajacych .
Nawiew przez okna oraz nawietrzaki podokienne 509 *7 mm .

5.0 Montaz wezla sanitarnego dla oséb niepelnosprawnych
5.1 Miska ustgpowa
- miska ustgpowa musi byé tak ustawiona aby odleglo$¢ jej przedniej krawedzi od

tylnej $ciany wynosita nie mnigj niz 70 cm
- odleglos¢ migdzy osig miski a boczng $ciang powinna wynosi¢ 40-50 cm
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- z boku miski zachowa¢ miejsce o szerokosci min.80 cm na ustawienie wozka
inwalidzkiego
- wysoko$¢ miski ustepowej / z deska sedesowa / winna wynosi¢ 47-53 cm od
poziomu podlogi, tj zgodnie z wysokoscia na jakiej znajduje si¢ siedzisko wozka
inwalidzkiego
- papiernice powinny by¢ umieszczone na wys. 70-75 cm od poziomu podiogi
- przy misce nalezy zamocowaé porecze przyscienne lub wolnostojace.
Porecz przyscienng umieszczaé na wys. nie wigkszej niz 75 om , liczac od poziomu
podlogi do wierzchu poreczy i w odl. 5-6 cm od $ciany .

5.2 Umywalka

- montowa¢ umywalke o rozmiarach 600x450

- umywalke nalezy usytuowaé w odleglosci min 10 cm / zalecane 20 cm/od Sciany,
do ktorej bedzie zamocowana i tak aby jej gorna krawedz znajdowala si¢ na wys.
80-85 ¢cm od poziomu podiogi , a pod umywalka pozostawala pusta przestrzen wys.
min 67 cm i glebokosci 25 cm, pozwalajaca na podjazd osoby niepetnosprawnej na
wozku przodem W razie potrzeby syfon odplywowy musi by¢ cofnigty i izolowany

- po obydwu stronach umywalki nalezy pozostawi¢ wolna przestrzef szerokosci 20 c¢m
- umywalke mocno osadzi¢ w $cianie , poniewaz osoby niepetnosprawne czgsto przy
myciu opieraja na nich na catej dlugosci przedramienia .

5.3 Uwagi ogoéine

- porecze wykonal ze stali szlachetnej o przekroju 25-32 mm i o powierzchni
wykonczonej przeciwposlizgowo

- baterie umywalkowe musza by¢ tatwe w obstudze. ZastosowaC nalezy baterie
mieszakowe z wyraznym oznaczeniem cieplej i zimnej wody . Zaleca si¢ baterie
z zaworem dzwigniowym uruchamiajacym przeplyw wody .

6.0 Wytyczne realizacji

- Wszystkie zastosowane materialy budowlane 1 instalacyjne oraz urzadzenia
powinny posiada¢ aprobaty i kryteria techniczne w zakresie dopuszczenia ich pod
wzgledem zdrowotnym

- Rury uklada¢ zgodnie z wymogami producentéw i Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych

- Wszelkie urzadzenia nalezy instalowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz wymaganiami producentéw.

- Izolacje rur wykona¢ np. z pianki poliuretanowej.

- Instalacie wodociagowe po wykonaniu podda¢ probie cisnieniowej a nastgpnie
przeplukaé i zdezynfekowac .

- Wszelkie  roboty objete  niniejszym  opracowaniem wykona¢  zgodnie
z Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych cz. II oraz
obowigzujacymi przepisami BHP .

7.0 Uwagi dotyczace uzytkowania  instalacji cieplej wody oraz instalacji
i urzadzen wentylacji mechanicznej

- Nalezy przeprowadzal okresowo dezynfekcje termiczna instalacji cieplej wody

przy temperaturze 70° C .

- Instalacje i urzadzenia wentylacji mechanicznej nalezy okresowo / min. co 24

miesigce / czysci¢ , dokumentujac czynnosci czyszczenia .

Opracowat :
Janina Kozicka
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eptuwicza 38
14 63 16 A00
OZNACZENIA
U UMYWALKA
U1 UMYWALKA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

/baterie mieszakowe z wyraznym oznaczeniem cieplej
i zimnej wody. Zaleca si¢ baterie z zaworem
dzwigniowym uruchamiajacym przeptyw wody/ .

M MISKA USTEPOWA Z DOLNOPLUKIEM

M1 w DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

P PISUAR Z ZAWOREM SPLUKUJACYM

Z ZLEW Z ZAWOREM ZE ZLACZKA DO WEZA
/ 0.5 m nad posadzka /

7L ZLEWOZMYWAK DWUKOMOROWY

Ze ZAWOR CZERPALNY Dn 15 ZE ZLACZKA DO WEZA

Kr1-7 WPUST PODLOGOWY Da 50

HP1-8 HYDRANT P.POZ DN 25

TE ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ WODY 501

TE 1 ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ WODY 51

TE 2 ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ WODY 101
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